
Rapporto di

prova n°

Descrizione: Acqua meteorica di prima pioggia in uscita dal depuratore - capannone A
Produttore: TREVISAN S.p.A.

Via A.Meucci 15 - 30033 NOALE (VE)

Identificazione: Campione n. 127852

Data di accettazione: 09/08/2018

Data esecuzione prove: dal 09/08/2018 al 31/08/2018

CAMPIONAMENTO

Eseguito da Committente il 07/08/2018

PROVE EFFETTUATE E RELATIVI RISULTATI

Prova U.M Misura Limiti Metodo
pH - 8,0 6-9 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003

Solidi sospesi totali mg/L <5 35 APAT CNR IRSA 2090B Man 29 2003

BOD5 mg/L <10 25 APAT CNR IRSA 5120 Man 29 2003

Richiesta chimica di ossigeno (COD) mg/L <15 120 ISO 15705 2002

Azoto totale mg/L <5 10 UNI 11658:2016

Azoto ammoniacale mg/L 0,80 2 APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003

Fosforo totale mg/L 0,073 1 Ecori-105 2014 (rev.2)

Idrocarburi totali mg/L <0,05 2 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003
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